
 ОТЧЕТ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ   

1. В помещении пишеблока установлена противопожарная дверь 2-го типа, с 

нормированным пределом огнестойкости EI 30 П. 8.4*  в соответствии с 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Минстроя России от 13.02.1997 года №18-7 "СНиП 

21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".  

2. На объекте проведены ежегодные обследования целостности конструкций 

наружных металлических пожарных лестниц с составлением актов по 

результатам проверок 


